	Выполнение работ

	[bookmark: _Toc349224376][bookmark: _Toc352775465][bookmark: _Toc343509519][bookmark: _Toc352775456]№ п/п
	Условия
	Содержание

	1.
	Общие данные

	1.1.
	Наименование и характеристика объекта
	[bookmark: txt_1_1_p1]Публичное акционерное общество "Фортум", филиал Энергосистема "Урал" Челябинская ТЭЦ-2 (далее-ЧТЭЦ-2)
Оборудование высокочастотного тракта (ВЧ тракта), расположенное на территории открытого распределительного устройства 110кВ (ОРУ 110кВ) и главного щита управления (ГЩУ) Челябинской ТЭЦ-2,  для работы устройств релейной защиты(УРЗА) воздушных линий электропередач 110кВ (ВЛЭП 110 кВ) Транзитная и Бульварная.
Наименование и характеристика оборудования ВЧ тракта, установленного  на Челябинской ТЭЦ-2, приведены в Приложении № 1 к данному Техническому заданию 

	1.2.
	Местонахождение объекта заказчика
	[bookmark: txt_1_2]Российская Федерация, 454079, г. Челябинск, ул. Линейная, 69.

	1.3.
	Наименование выполняемых работ
	[bookmark: txt_1_3_p1]Ремонт ВЧ заградителей на Челябинской ТЭЦ-2  филиала "Энергосистема Урал" ПАО "Фортум" в 2021-2022 г., в соответствии с  Ведомостью работ (Приложение №2 к ТЗ). 
[bookmark: txt_1_3_p2]

	1.4.
	Цель выполнения работ
	[bookmark: txt_1_4_p1]
[bookmark: txt_1_4_p2]
[bookmark: txt_1_4_p3]1. Доведение технико-экономических параметров работы оборудования до значений, требуемых НД и установленных заводом-изготовителем;
[bookmark: txt_1_4_p4]
[bookmark: txt_1_4_p5]

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	1.5.
	Критерии достижения цели 
	[bookmark: txt_1_5_p1][bookmark: txt_1_5_p2]Подписание Акта приёмки выполненных работ, при условии выполнения требований пункта 2.11 настоящего технического задания. 

	2.
	Требования к работам

	2.1. 
	Описание работ. Технические требования
	[bookmark: txt_2_1_p1]
[bookmark: txt_2_1_p2]
[bookmark: txt_2_1_p3]Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с Ведомостью работ (Приложение № 2 к ТЗ), с материалами указанными в спецификации (Приложение №3 к ТЗ), в сроки в соответствии с п.2.2. настоящего ТЗ.
[bookmark: txt_2_1_p4][bookmark: txt_2_1_p5] 
[bookmark: txt_2_1_p6][bookmark: txt_2_1_p7][bookmark: _GoBack]Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть согласованы с заказчиком и соответствовать Технической политике Общества (приведена на корпоративном сайте https://www.fortum.com/countries/ru/pages/default, в разделе "Техническая политика ПАО "Фортум" либо по прямой ссылке: https://www.fortum.ru/o-nas/elektricestvo-i-teplo/tekhnicheskaya-politika-pao-fortum ).
[bookmark: txt_2_1_p8]

	2.2. 
	Срок выполнения работ, обеспечение выполнения работ ТМЦ
	[bookmark: txt_2_2_p1]
[bookmark: txt_2_2_p2]Период работ по ремонту (период, в течение которого Заказчик вправе направить Подрядчику соответствующую Заявку): с даты подписания Договора по 31.12.2022 (учитывая план график в Приложении №4 к ТЗ).
Конкретные сроки работ по ремонту устанавливаются Заявками Заказчика, направляемыми Подрядчику не менее чем за 20 дней до даты начала ремонта (с учетом условий в Приложении № 5 к ТЗ)
[bookmark: txt_2_2_p3]
[bookmark: txt_2_2_p4]
[bookmark: txt_2_2_p5]
[bookmark: txt_2_2_p6]
[bookmark: txt_2_2_p7]
[bookmark: txt_2_2_p8]
[bookmark: txt_2_2_p9]
[bookmark: txt_2_2_p10]
[bookmark: txt_2_2_p11]
[bookmark: txt_2_2_p12]
[bookmark: txt_2_2_p13]
[bookmark: txt_2_2_p14]
[bookmark: txt_2_2_p15]
[bookmark: txt_2_2_p16]
[bookmark: txt_2_2_p17]
[bookmark: txt_2_2_p19]
[bookmark: txt_2_2_p20][bookmark: txt_2_2_p21] 

	2.3. 
	Разработка графика, проекта производства работ
	[bookmark: txt_2_3_p1]
[bookmark: txt_2_3_p2]
1.Подрядчик за 10 календарных дней до даты начала выполнения работ, указанной в Заявке заказчика обязан согласовать с заказчиком линейный/ сетевой график  на работы в объеме Ведомости работ на соответствующий год.
График разрабатывается в программе MS Project и должен содержать:
- трудозатраты по работам, подлежащим выполнению;
- численность персонала, сменность по каждому виду работ;
- этапы, подлежащие контролю в соответствии с определенными ключевыми точками.
2. В течение 20 дней с даты заключения договора Подрядчик предоставляет Заказчику Приказ по предприятию о назначении ответственных лиц с целью оперативного взаимодействия с Заказчиком.
3. Не позднее чем за 10 дней до даты начала ваполнения работ, указанной в заявке Заказчика, Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ и при необходимости специальные программы (проверок, опробований, испытаний и др.) для выполнения работ в полном объеме в соответствии с Ведомостью работ.
[bookmark: txt_2_3_p3]
[bookmark: txt_2_3_p4]
[bookmark: txt_2_3_p5]

	2.4. 
	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций
	[bookmark: txt_2_4]Не требуется.

	2.5. 
	Подготовительные мероприятия
	[bookmark: txt_2_5_p1]1. Подрядчик не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала выполнения работ, указанной в Заявке заказчика, должен обеспечить наличие на ЧТЭЦ-2 необходимого количества ТМЦ для выполнения работ на соответствующем объекте, с предоставлением документов, согласно п.2.9 ТЗ.
2. Подрядчик не позднее чем за 15 календарных дней до даты начала выполнения работ, указанной в Заявке заказчика, обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика.
3. Подрядчик в течение 10 календарных дней с момента подписания договора обязан предоставить заказчику приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте в количестве не менее 1 специалист по охране труда на каждые 50 работников, а также в количестве 1 специалиста при количестве работников менее 50 человек, с указанием зон ответственности и возложением обязанности ежедневной (не менее 2-х раз в смену) проверки рабочих мест на объекте выполнения работ.     
[bookmark: txt_2_5_p2][bookmark: txt_2_5_p3] 
[bookmark: txt_2_5_p4][bookmark: txt_2_5_p5] 
[bookmark: txt_2_5_p6][bookmark: txt_2_5_p7][bookmark: txt_2_5_p8]  .
[bookmark: txt_2_5_p9]
[bookmark: txt_2_5_p10]
[bookmark: txt_2_5_p11]
[bookmark: txt_2_5_p12]

	2.6. 
	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации
	[bookmark: txt_2_6_p1][bookmark: txt_2_6_p2]Не требуется 
[bookmark: txt_2_6_p3]

	2.7. 
	Авторский надзор
	[bookmark: txt_2_7_p1]Не выполняется

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2.8. 
	Технический контроль и техническая отчетность
	[bookmark: txt_2_8_p1]
[bookmark: txt_2_8_p2]1. В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику отремонтированные узлы и оборудование, входящее в состав объекта, для проведения приёмки в установленном заказчиком порядке. 
2. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества оборудования, материалов и деталей при передаче их для выполнения работ.
[bookmark: txt_2_8_p3]В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику техническую документацию/исполнительную документацию в объеме Приложения №7 к ТЗ, в том числе на электронном носителе в формате pdf.
Согласованный пакет исполнительной/ технической документации, в том числе на сварочные работы, предоставляется заказчику не позднее чем за 2 календарных дня до окончания ремонта и начала работы приемочной комиссии, для оценки технического состояния узлов и оборудования.
[bookmark: txt_2_8_p4][bookmark: txt_2_8_p5] 
[bookmark: txt_2_8_p6][bookmark: txt_2_8_p7] 
[bookmark: txt_2_8_p8][bookmark: txt_2_8_p9] 

	2.9.
	Обеспечение выполнения работ ТМЦ. Документация поставляемая с оборудованием, материалами – паспорт, спецификация, чертежи, сертификаты
	[bookmark: txt_2_9_p1]1.  Работы выполняются иждивением подрядчика, включая ТМЦ  в соответствии со спецификацией на материалы (Приложение № 3 к ТЗ).
[bookmark: txt_2_9_p2]2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль оборудования, материалов и деталей, необходимых для проведения работ.
[bookmark: txt_2_9_p3]На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не ограничиваясь):
[bookmark: txt_2_9_p4]- сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ;
[bookmark: txt_2_9_p5]- паспорта изделий, с установленным сроком службы;
[bookmark: txt_2_9_p6]- руководство/инструкция по эксплуатации и ремонту;
[bookmark: txt_2_9_p7]- технические условия на поставляемое оборудование/ изделие;
[bookmark: txt_2_9_p8]- свидетельство о государственной регистрации продукции (Решения Комиссии ТС № 299 (ред. от 25.10.2016 г.);
[bookmark: txt_2_9_p9]- сертификат передвижения EUR1;
[bookmark: txt_2_9_p10]- гигиенический сертификат соответствия;
[bookmark: txt_2_9_p11]- сертификат (декларация) пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
[bookmark: txt_2_9_p12][bookmark: txt_2_9_p13]- индикаторы энергоэффективности оборудования (ИЭЭФ), указанные производителями в заводской документации (паспорте, сертификате), свидетельствующие о соответствии поставляемого оборудования и технологий ИЭЭФ, приведённым в Постановлении Правительства РФ от 17.06.2015 г. №600 "Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности", для каждого вида оборудования и технологий;
[bookmark: txt_2_9_p14]- свидетельства о первичной поверке, датированные не ранее трёх месяцев от даты поставки (для средств измерений);
[bookmark: txt_2_9_p15]Обязательно наличие маркировки на изделии (в соответствии с ГОСТ 12969-67 "Таблички для машин и приборов. Технические требования").
[bookmark: txt_2_9_p16]ТМЦ не должны быть бывшими в употреблении.

	2.10.
	Соблюдение требований НТД
	[bookmark: txt_2_10_p1][bookmark: txt_2_10_p2]При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, указанных в Приложении №6, а также требования EHS-005_1 "Требования по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности к подрядчикам", размещенной на корпоративном сайте https://www.fortum.com/countries/ru/pages/default.aspx, в разделе "Требования к поставщикам и подрядчикам" либо по прямой ссылке: http://purchase.fortum.ru/purchase/procurement/trebovania/.
[bookmark: txt_2_10_p3]
[bookmark: txt_2_10_p4]
[bookmark: txt_2_10_p5]

	2.11
	Условия окончания работ
	[bookmark: txt_2_11_p1]Условиями окончания работ являются предоставлением подрядчиком заказчику полного пакета документации в соответствии с Приложением №7 к ТЗ и подписании сторонами акта выполненных работ в отношении каждого объекта, подлежащего ремонту..
[bookmark: txt_2_11_p2]

	3.
	Требования к подрядчику

	3.1. 
	Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)
	[bookmark: txt_3_1_p1]не требуется 

	3.2. 
	Дополнительные требования к подрядной организации – по составу персонала (количественно-качественный), по техвооруженности, по опыту работы в сфере выполняемых работ (оценочные критерии)
	[bookmark: txt_3_2_p1]Полный перечень оценочных критериев, порядок оценки и подтверждающие документы приведены в Приложении №8 к настоящему ТЗ
[bookmark: txt_3_2_p2]
[bookmark: txt_3_2_p3]

	4.
	Гарантийный срок
	[bookmark: txt_4_p1][bookmark: txt_4_p2]Гарантийный  срок на результат выполненных работ  устанавливается применительно к работа в отношении каждого Объекта в отдельности и составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по такому объекту. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков исполнителем, в случае обнаружения таковых заказчиком.      

	5.
	Отборочные и оценочные критерии
	[bookmark: txt_5_p1]Согласно Приложению №8 к настоящему техническому заданию.



[bookmark: txt_pril1]Приложения:
[bookmark: txt_pril2]Приложение №1  "Наименование и характеристики оборудования ВЧ тракта (РЗА и ЭТО)Челябинской ТЭЦ-2"
Приложение №2 "Ведомости работ по ремонту ВЧ заградителей на Челябинской ТЭЦ-2 в 2021-2022 г"
Приложение №3 "Спецификации на материалы и запасные части для ремонта ВЧ заградителей на Челябинской ТЭЦ-2 в 2021-2022 г"
Приложение №4 "План-график по ремонту ВЧ заградителей на Челябинской ТЭЦ-2 в 2021-2022 г"
Приложение №5 "Форма заявки заказчика"
Приложение №6 "Перечень нормативной документации для обязательного соблюдения исполнителем"
Приложение №7 "Перечень документов, используемых при подготовке, проведении и приемке работ"
Приложение №8 "Критерии оценки заявок участников"
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